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第１章 千葉市の状況 
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第１ 防火対象物数 

 令和２年３月３１日現在の千葉市内の防火対象物は、２８，９４６棟※です。 

※消防法施行令別表第１に示す防火対象物の用途が（２）項二、（５）項イ、（６）項イ～ハに該当するものは、

延べ面積にかかわらず算入し、その他の用途にあっては、延べ面積が１５０㎡以上のもの 

 

  

合計
中 央
消 防 署

花 見 川
消 防 署

稲 毛
消 防 署

若 葉
消 防 署

緑
消 防 署

美 浜
消 防 署

28,946 9,058 4,823 4,656 4,507 2,768 3,134

イ 劇 場 ・ 映 画 館 等 14 5 6 3

ロ 公 会 堂 ・ 集 会 場 267 61 47 47 36 26 50

イ キ ャ バ レ ー ・ ク ラ ブ 等 3 3

ロ 遊 技 場 ・ ダ ン ス ホ ー ル 52 12 10 8 9 7 6

ハ 性 風 俗 関 連 店 舗 等 2 2

ニ カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス 等 20 9 1 5 2 2 1

イ 待 合 ・ 料 理 店 等 5 3 2

ロ 飲 食 店 424 150 59 36 83 56 40

百 貨 店 ・ マ ー ケ ッ ト 等 814 226 117 125 158 108 80

イ 旅 館 ・ ホ テ ル 等 144 56 19 12 29 14 14

ロ 共 同 住 宅 等 13,343 3,958 2,675 2,206 1,984 1,310 1,210

イ 病 院 ・ 診 療 所 等 438 122 50 76 67 85 38

ロ 老 人 短 期 入 所 施 設 等 373 76 70 44 94 76 13

ハ 老人ﾃ ﾞ ｲ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ｾ ﾝﾀ ｰ 等 555 106 116 93 102 90 48

ニ 幼 稚 園 ・ 養 護 学 校 等 159 28 33 23 34 21 20

小 学 校 等 986 256 98 266 124 84 158

図 書 館 ・ 博 物 館 ・ 美 術 館 23 7 1 3 10 1 1

イ 蒸 気 ・ 熱 気 浴 場 等 37 36 1

ロ 公 衆 浴 場 12 7 3 1 1

停 車 場 等 34 12 3 5 8 5 1

神 社 ・ 寺 院 ・ 教 会 等 158 66 17 24 22 24 5

イ 工 場 ・ 作 業 場 1,650 317 351 251 329 144 258

ロ 映 画 ・ テ レ ビ ス タ ジ オ 2 1 1

イ 車 庫 ・ 駐 車 場 374 149 27 47 18 16 117

ロ 格 納 庫 1 1

倉 庫 1,457 379 228 267 251 109 223

前 項 に 該 当 し な い 事 業 場 3,291 1211 365 413 556 280 466

イ
特 定 対 象 物 が 存 在

す る 複 合 対 象 物 2,521 1084 324 374 299 176 264

ロ
上 記 以 外 の

複 合 対 象 物 1,783 713 209 322 289 133 117

文 化 財 4 3 1

10

1

2

3

4

5

6

17

11

12

13

14

15

16

7

8

9

項 目

消防署
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第２ 危険物製造所等数 

 令和２年３月３１日現在の千葉市内の危険物製造所等は、１，４３４施設です。 

            消防署別 

 

施設名 

合計 
中央 

消防署 

花見川 

消防署 

稲毛 

消防署 

若葉 

消防署 

緑 

消防署 

美浜 

消防署 

1,434 496 137 168 169 143 321 

製造所 8 6    1 1 

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 214 50 27 39 17 27 54 

屋外タンク貯蔵所 203 111 1 9 17 13 52 

 特定屋外タンク貯蔵所 36 14     22 

 準特定屋外タンク貯蔵所 40 22     18 

屋内タンク貯蔵所 34 19 1 2 1 1 10 

地下タンク貯蔵所 232 75 18 31 35 27 46 

簡易タンク貯蔵所 2 1    1  

移動タンク貯蔵所 217 41 44 24 22 22 64 

 
14kL を超える 被けん引車

型 
24 4 14    6 

屋外貯蔵所 33 22 1 3 3 1 3 

取

扱

所 

給油取扱所 260 57 35 38 59 35 36 

 自家用給油取扱所 145 29 14 29 32 18 23 

 鉄道用給油取扱所 4 3    1  

第一種販売取扱所 2 1    1  

第二種販売取扱所 6 2  2   2 

移送取扱所 2      2 

一般取扱所 221 111 10 20 15 14 51 

 

中央区 

            署所別 

 

施設名 

中央 

消防署 
本署 

蘇我 

出張所 

宮崎 

出張所 

生浜 

出張所 

臨港 

出張所 

496 110 165 17 147 57 

製造所 6  3  3  

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 50 7 12 3 23 5 

屋外タンク貯蔵所 111  71 1 39  

 特定屋外タンク貯蔵所 14  8  6  

 準特定屋外タンク貯蔵所 22  15  7  

屋内タンク貯蔵所 19 13 4   2 

地下タンク貯蔵所 75 31 7 4 10 23 

簡易タンク貯蔵所 1   1   

移動タンク貯蔵所 41 21 7  9 4 

 
14kL を超える 被けん引車

型 
4    1 3 

屋外貯蔵所 22 1 6  15  

取

扱

所 

給油取扱所 57 12 11 5 18 11 

 自家用給油取扱所 29 1 7 2 9 10 

 鉄道用給油取扱所 3  1  2  

第一種販売取扱所 1 1     

第二種販売取扱所 2 1 1    

移送取扱所       

一般取扱所 111 23 43 3 30 12 
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花見川区 

            署所別 

 

施設名 

花見川 

消防署 
本署 

幕張 

出張所 

畑 

出張所 

作新台 

出張所 

137 84 20 9 24 

製造所      

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 27 14 7  6 

屋外タンク貯蔵所 1 1    

 特定屋外タンク貯蔵所      

 準特定屋外タンク貯蔵所      

屋内タンク貯蔵所 1 1    

地下タンク貯蔵所 18 4 7 3 4 

簡易タンク貯蔵所      

移動タンク貯蔵所 44 44    

 
14kL を超える 被けん引車

型 
14 14    

屋外貯蔵所 1    1 

取

扱

所 

給油取扱所 35 15 6 3 11 

 自家用給油取扱所 14 9   5 

 鉄道用給油取扱所      

第一種販売取扱所      

第二種販売取扱所      

移送取扱所      

一般取扱所 10 5  3 2 

 

 

稲毛区 

            署所別 

 

施設名 

稲毛 

消防署 
本署 

西千葉 

出張所 

168 160 8 

製造所    

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 39 36 3 

屋外タンク貯蔵所 9 9  

 特定屋外タンク貯蔵所    

 準特定屋外タンク貯蔵所    

屋内タンク貯蔵所 2 2  

地下タンク貯蔵所 31 30 1 

簡易タンク貯蔵所    

移動タンク貯蔵所 24 22 2 

 
14kL を超える 被けん引車

型 
   

屋外貯蔵所 3 3  

取

扱

所 

給油取扱所 38 37 1 

 自家用給油取扱所 29 28 1 

 鉄道用給油取扱所    

第一種販売取扱所    

第二種販売取扱所 2 2  

移送取扱所    

一般取扱所 20 19 1 
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若葉区 

            署所別 

 

施設名 

若葉 

消防署 
本署 

桜木 

出張所 

大宮 

出張所 

都賀 

出張所 

泉 

出張所 

殿台 

出張所 

169 19 26 15 46 51 12 

製造所        

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 17 1 2 2 8 3 1 

屋外タンク貯蔵所 17 1   4 12  

 特定屋外タンク貯蔵所        

 準特定屋外タンク貯蔵所        

屋内タンク貯蔵所 1     1  

地下タンク貯蔵所 35 3 3 3 10 12 4 

簡易タンク貯蔵所        

移動タンク貯蔵所 22 2 8 5 2 3 2 

 
14kL を超える 被けん引車

型 
       

屋外貯蔵所 3 2   1   

取

扱

所 

給油取扱所 59 9 9 4 16 17 4 

 自家用給油取扱所 32 5 5 1 7 13 1 

 鉄道用給油取扱所        

第一種販売取扱所        

第二種販売取扱所        

移送取扱所        

一般取扱所 15 1 4 1 5 3 1 

 

 

緑区 

            署所別 

 

施設名 

緑 

消防署 
本署 

誉田 

出張所 

土気 

出張所 

越智 

出張所 

143 72 16 16 39 

製造所 1    1 

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 27 3 3 1 20 

屋外タンク貯蔵所 13 8   5 

 特定屋外タンク貯蔵所      

 準特定屋外タンク貯蔵所      

屋内タンク貯蔵所 1    1 

地下タンク貯蔵所 27 12 4 6 5 

簡易タンク貯蔵所 1 1    

移動タンク貯蔵所 22 20  2  

 
14kL を超える 被けん引車

型 
     

屋外貯蔵所 1 1    

取

扱

所 

給油取扱所 35 18 7 6 4 

 自家用給油取扱所 18 9 5 1 3 

 鉄道用給油取扱所 1    1 

第一種販売取扱所 1 1    

第二種販売取扱所      

移送取扱所      

一般取扱所 14 8 2 1 3 
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美浜区 

            署所別 

 

施設名 

美浜 

消防署 
本署 

高浜 

出張所 

打瀬 

出張所 

321 21 254 46 

製造所 1  1  

貯

蔵

所 

屋内貯蔵所 54 2 48 4 

屋外タンク貯蔵所 52  52  

 特定屋外タンク貯蔵所 22  22  

 準特定屋外タンク貯蔵所 18  18  

屋内タンク貯蔵所 10 3 3 4 

地下タンク貯蔵所 46 10 19 17 

簡易タンク貯蔵所     

移動タンク貯蔵所 64  64  

 
14kL を超える 被けん引車

型 
6  6  

屋外貯蔵所 3  3  

取

扱

所 

給油取扱所 36 1 26 9 

 自家用給油取扱所 23  19 4 

 鉄道用給油取扱所     

第一種販売取扱所     

第二種販売取扱所 2  2  

移送取扱所 2  2  

一般取扱所 51 5 34 12 
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第３ 火薬類施設数 

令和２年３月３１日現在の千葉市内の火薬類施設は、５１施設です。 

                  施設区分 事業所数 

製造所 - 

火薬庫 ６ 

販売所 １６ 

庫外貯蔵庫 ２９ 

計 ５１ 

 

 

 

 

第４ 高圧ガス施設数 

令和２年３月３１日現在の千葉市内の高圧ガス施設は、１，３８３事業所です。 

                  施設区分 

 

施設名 

事業所数 

第一種製造事業所 ７６ 

第二種製造事業所（冷凍施設除く） １２３ 

第二種製造事業所（冷凍施設） ４６３ 

第一種貯蔵所 １４ 

第二種貯蔵所 ９５ 

販売所 ５６５ 

容器検査所 ２２ 

特定高圧ガス消費事業所 ２５ 

計 １，３８３ 
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第５ 予防技術資格者数 

  

  

防火査察専門員  消防用設備等専門員  危険物専門員  

検定  

合格者  

附則第４

項適用

者  

合計  
検定  

合格者  

附則第４

項適用

者  

合計  
検定  

合格者  

附則第４

項適用

者  

合計  

H27.3.31 18 24 42 16 15 31 11 14 25 

H28.3.31 25 21 46 18 10 28 13 12 25 

H29.3.31 35 20 55 18 11 29 13 10 23 

H30.3.31 37 18 55 19 6 25 15 6 21 

H31.3.31 46 17 63 25 6 31 16 6 22 

R2.3.31 66 13 79 31 5 36 24 5 29 

 

（１） 専門員の数は、予防技術資格者として認定を受けた者の数です。 

なお、予防技術資格者が複数の資格（防火査察・消防用設備等・危険物）を有して

いる場合は、保有資格ごとに１人として計上しています。 

（２） 検定合格者とは、予防技術資格者として認定を受けた者のうち予防技術資格者の資

格を定める件（平成 17 年消防庁告示第 13 号）第１条第１号に定める消防庁長官が指

定する試験（予防技術検定）に合格した者です。 

（３） 附則第４項適用者とは、予防技術資格者として認定を受けた者のうち予防技術資格

者の資格を定める件（平成 17 年消防庁告示第 13 号）附則第４項各号の適用を受けた

者です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 立入検査の状況（防火対象物） 
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第１ 立入検査数（月別） 

 

合計 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

4,002 90 350 393 394 308 477 173 634 413 163 333 274

イ 劇 場 ・ 映 画 館 等 5 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

ロ 公 会 堂 ・ 集 会 場 117 1 17 14 9 5 9 2 17 15 4 11 13

イ キ ャ バ レ ー ・ ク ラ ブ 等 4 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

ロ 遊 技 場 ・ ダ ン ス ホ ー ル 13 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 3 2

ハ 性 風 俗 関 連 店 舗 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ニ カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス 等 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0

イ 待 合 ・ 料 理 店 等 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ロ 飲 食 店 404 15 27 55 51 47 43 9 40 55 9 34 19

百 貨 店 ・ マ ー ケ ッ ト 等 285 14 34 43 37 32 24 8 24 20 9 15 25

イ 旅 館 ・ ホ テ ル 等 59 0 3 17 3 5 6 2 8 4 2 5 4

ロ 共 同 住 宅 等 939 9 112 65 66 53 133 11 223 105 23 62 77

イ 病 院 ・ 診 療 所 等 71 1 4 9 13 7 12 0 20 1 1 2 1

ロ 老 人 短 期 入 所 施 設 等 64 2 7 5 9 11 10 0 8 6 2 4 0

ハ 老人ﾃ ﾞ ｲ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ｾ ﾝﾀ ｰ 等 56 4 7 5 4 8 3 4 6 2 5 6 2

ニ 幼 稚 園 ・ 養 護 学 校 等 31 1 0 11 5 2 4 2 3 1 1 0 1

小 学 校 等 54 0 1 3 7 0 3 2 6 2 0 20 10

図 書 館 ・ 博 物 館 ・ 美 術 館 13 0 1 0 0 1 10 0 0 0 0 1 0

イ 蒸 気 ・ 熱 気 浴 場 等 34 0 0 0 0 0 0 0 1 24 2 5 2

ロ 公 衆 浴 場 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

停 車 場 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神 社 ・ 寺 院 ・ 教 会 等 19 0 1 1 1 0 2 1 2 2 8 0 1

イ 工 場 ・ 作 業 場 170 2 6 20 11 5 18 14 74 3 10 4 3

ロ 映 画 ・ テ レ ビ ス タ ジ オ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 車 庫 ・ 駐 車 場 71 2 10 6 2 3 6 3 12 7 2 10 8

ロ 格 納 庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

倉 庫 124 0 9 13 12 4 16 11 31 11 11 5 1

前 項 に 該 当 し な い 事 業 場 451 11 37 38 65 17 73 60 74 25 19 20 12

イ
特 定 対 象 物 が 存 在

す る 複 合 対 象 物 873 26 59 73 84 80 91 36 73 115 47 110 79

ロ
上 記 以 外 の

複 合 対 象 物 134 1 11 13 12 22 13 5 10 12 8 14 13

文 化 財 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1

2

3

16

17

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

項 目

月 別
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第２ 立入検査数（署別） 

 

 

 

 

 

 

 

合計
中 央
消 防 署

花 見 川
消 防 署

稲 毛
消 防 署

若 葉
消 防 署

緑
消 防 署

美 浜
消 防 署

4,002 1,178 763 300 714 431 616

イ 劇 場 ・ 映 画 館 等 5 0 0 4 0 0 1

ロ 公 会 堂 ・ 集 会 場 117 19 34 5 19 17 23

イ キ ャ バ レ ー ・ ク ラ ブ 等 4 4 0 0 0 0 0

ロ 遊 技 場 ・ ダ ン ス ホ ー ル 13 4 3 1 2 1 2

ハ 性 風 俗 関 連 店 舗 等 0 0 0 0 0 0 0

ニ カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス 等 6 2 1 0 1 0 2

イ 待 合 ・ 料 理 店 等 2 2 0 0 0 0 0

ロ 飲 食 店 405 135 73 21 110 49 17

百 貨 店 ・ マ ー ケ ッ ト 等 285 57 58 23 67 47 33

イ 旅 館 ・ ホ テ ル 等 58 25 12 3 9 4 5

ロ 共 同 住 宅 等 939 69 263 60 146 86 315

イ 病 院 ・ 診 療 所 等 71 15 9 4 11 29 3

ロ 老 人 短 期 入 所 施 設 等 64 14 16 0 18 15 1

ハ 老 人 ﾃ ﾞ ｲ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 等 56 13 12 1 15 11 4

ニ 幼 稚 園 ・ 養 護 学 校 等 31 0 7 0 14 7 3

小 学 校 等 54 14 12 10 3 0 15

図書館・博物館・美術館 13 2 0 1 10 0 0

イ 蒸 気 ・ 熱 気 浴 場 等 34 33 0 1 0 0 0

ロ 公 衆 浴 場 2 0 2 0 0 0 0

停 車 場 等 0 0 0 0 0 0 0

神 社 ・ 寺 院 ・ 教 会 等 19 1 8 2 5 3 0

イ 工 場 ・ 作 業 場 170 81 29 8 30 10 12

ロ 映 画 ・ テ レ ビ ス タ ジ オ 0 0 0 0 0 0 0

イ 車 庫 ・ 駐 車 場 71 12 23 2 3 7 24

ロ 格 納 庫 0 0 0 0 0 0 0

倉 庫 124 56 20 12 16 12 8

前 項 に 該 当 し な い 事 業 場 451 139 82 75 64 42 49

イ
特 定 対 象 物 が 存 在

す る 複 合 対 象 物 873 438 81 57 140 76 81

ロ
上 記 以 外 の

複 合 対 象 物 134 43 18 9 31 15 18

文 化 財 1 0 0 1 0 0 0

16

17

10

11

12

13

14

15

9

1

2

3

4

5

6

7

8

項 目

消防署
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１ 成果達成状況 

 成果判定状況 

成果判定の進捗状況について

は、年度当初に計画した対象物

4,200 棟に対し、3,720 棟（88％）

に是正が見られています。 

 

 

前年度との比較 

3 ポイント DOWN 91％→88％ 

中央署 花見川署 稲毛署 

  

 

若葉署 緑署 美浜署 

  

 

査察対策室  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

551

90%

41

7%

18

3%

是正

3160

75%部分是正
560

13%

未是正
480

12%

173

94%

4

2%
8

4%

401

87%

37

8%

22

5%
565

80%

102

14%

43

6%

394

65%

76

12%

140

23%

対象物数  

４，２００ 

対象物数  

１，２００ 

対象物数  

７１０ 

対象物数  

４６０ 

対象物数  

６５０ 

対象物数  

１８５ 

669

58%

255

22%

226

20%

対象物数

１,１５０

対象物数  

６１０ 

407

86%

45

9%

23

5%

対象物数  

４７５ 

日勤

当務

非番

不明

【参考】立入検査実施者種別（特別検査含む） 

1388 

797 

1639 

230 

対象物数  

４，０５４ 
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２ 立入検査の実施状況と成果判定の進捗状況 

 立入検査の実施状況 

査察計画対象物 4,200 棟に対し

て 3,151 棟（75％）に立入検査を実

施し指導しています。 

また、電話連絡等により是正され

た、査察未実施（是正済み）を含め

ると 4,031 棟（96％）に対して指導

しています。 

前年度との比較 

      96％→96％ 

中央署 花見川署 稲毛署 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
若葉署 緑署 美浜署 

   

査察対策室  

  

➢ 立入検査の効果  

署別に立入検査実施状況と成果判定の進捗状況について

示したものです。 

立入検査の実施状況については、すべての署において査

察実施計画の 90%以上の対象物に対し立入検査等を実施し

ています。 

査察未実施

（是正済み）

880

21%

実施済（是

正済み）

2280

54%

実施済（未是正+

部分是正）

871

21%

未実施（未是正）

169

4%

8

4%

165

89%

12

7%

310

51%

241

40%

51

8%

8

1%179

39%

222

48%

58

13%

1

0%159

22%

406

57%

112

16%

33

5%

13

2%

381

63%

209

34%

7

1%

対象物数 

４，２００ 

対象物数  

６１０ 

対象物数  

７１０ 

対象物数  

４６０ 

対象物数  

６１０ 

対象物数  

１８５ 

129

11%

540

47%

389

34%

92

8%

対象物数  

１，１５０ 

82

17%

325

68%

40

9%

28

6%

対象物数  

４７５ 
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３ 立入検査結果通知書交付状況 

 立入検査結果通知書の交付状況 

2,961 棟（95%）に対して期限内

（ 14 日以内）に交付しており、

2,317 棟（74%）は即日交付を行って

います。 

 

 

昨年度との比較 

１ポイント UP （94％→95％） 

中央署 花見川署 稲毛署 

  

 
若葉署 緑署 美浜署 

  

 

査察対策室  

  

 

 

➢ 立入検査結果通知書の対応状況  

ほとんどの署において、立入検査結果通知書の期限内交

付率が 90％を超えています。 

276

76%

84

23%

5

1%

197

68%

39

13%

53

18%

3

1%

即日交付
2317

74%

１４日以内

に交付
644

20%

１５日以上交付に

要したもの
169

5%

交付日不明及び

未交付
21

1%

161

91%

16

9%

225

80%

40

14%

11

4%
4

2%

428

83%

55

10%

35

7%

対象物数 

３，１５１ 

対象物数  

３６５ 

対象物数  

５１８ 

対象物数  

２８０ 

対象物数  

２９２ 

対象物数  

１７７ 

705

76%

185

20%

27

3%
12

1%

対象物数  

９２９ 

486

82%

80

14%

22

4%
2

0%

対象物数  

５９０ 
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４ 改修（計画）報告書提出状況 

 改修（計画）報告書の提出状況 

提出率（期限日未到達を含む）は、

1,524 件（83％）となっています。 

前年度と比較すると 2ポイントの

DOWN となっていますが、高い割合と

なっています。 

 

昨年度との比較 

4 ポイント DOWN （85％→83％) 

※改修(計画)報告書の届出前に改修したものを含む 

中央署 花見川署 稲毛署 

  

 
若葉署 緑署 美浜署 

  

 

査察対策室  

  

 

➢ 署別の改修（計画）報告書の提出状況  

各署における改修（計画）報告書の提出状況を比較する

と、稲毛署、若葉署及び緑署において提出率が 90％を超え

ています。 

85

90%

9

10%

118

64%
66

36%

提出済・

期限内
1524

83%

提出なし
304

17%

42

93%

3

7%

182

90%

20

10%

310

96%

14

4%

対象物数  

９４ 

対象物数  

３２４ 

対象物数  

２０２ 

対象物数  

１８４ 

対象物数  

４５ 

対象物数  

１，８２８ 

521

85%

94

15%

対象物数  

６１５ 

266

73%

98

27%

対象物数  

３６４ 
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第３ 各種法令違反の是正状況 

１ 重大消防法令違反の進捗状況 

対象  

是正済  未是正  

  
警告前段の

行政指導  
警告  

命令  

告発  
  指導中  警告  命令  

 

８３ ４３  １７ ２４ ２ ４０ ２４ １３ ３ 

重大な消防法令違反対象物の是正状況は、８３対象物のうち、４３対象物の５１．８％

が是正されています。 

令和２年３月３１日現在の重大消防法令違反対象物数は以下のとおりです。 

  自動火災報知設備 スプリンクラー設備  屋内消火栓設備  

避難器具  

（特定一階段等  

防火対象物） 

全体    ２７ ２ ２４ １ 

特定    ６ ２ ８ １ 

  中央署  ５ ２ ７ １ 

  花見川署  １    

  稲毛署    １  

  若葉署      

  緑署      

  美浜署      

非特定    ２１  １６   

  中央    １   

  花見川  ４  ４   

  稲毛  １  １   

  若葉  １６  １０   

  緑      

  美浜       
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警  告  件  数  
 

  

平  

成  

21 

年  

度  

平  

成  

22 

年  

度  

平  

成  

23 

年  

度  

平  

成  

24 

年  

度  

平  

成  

25 

年  

度  

平  

成  

26 

年  

度  

平  

成  

27 

年  

度  

平  

成  

28 

年  

度  

平  

成  

29 

年  

度  

平  

成  

30 

年  

度  

令

和  

元  

年

度  

法第５条の２ 

            1         

防火対象物に対する使用停止警告  

法第８条第３項  

  1     5 3 6 9 53 10   

防火管理者選任警告  

法第８条第４項  

2       6 10 2 15 7 6 ３８ 

防火管理業務適正執行警告  

法第８条の２第３項  

            5 1   3  ４ 

統括防火管理協議事項作成警告  

法第 8 条の 2 の 2 

                7  

 

３ 
防火対象物点検の実施及び報告警告  

法第１７条の４第１項  

5 1 2 4 6 15 21 8 16 31 ８０ 

消防用設備等の設置維持警告  

法第１７条の３の３ 

              9 7 11 １０ 

消防用設備等の点検及び報告警告  

法第３６条第１項  

              1 4    

防災管理者の選任警告  

その他（条例）                 5 33 ５  

計  7 2 2 4 17 28 35 43 99 94 140 
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命  令  件  数  

  

平  

成  

21 

年  

度  

平  

成  

22 

年  

度  

平  

成  

23 

年  

度  

平  

成  

24 

年  

度  

平  

成  

25 

年  

度  

平  

成  

26 

年  

度  

平  

成  

27 

年  

度  

平  

成  

28 

年  

度  

平  

成  

29 

年  

度  

平  

成  

30 

年  

度  

令  

和  

元  

年  

度  

法第５条  

1               1 1 １ 

防火対象物における改修命令  

法第５条の２ 

1                   

防火対象物に対する使用停止命令  

法第５条の３ 

  1 1   1 1 4 8 12 17 ２４ 

消防吏員による火災予防措置命令  

法第８条第３項  

            1      4 ２  

防火管理者選任命令  

法第８条第４項  

                      

防火管理業務不適（点検未実施など） 

法第８条の２第５項  

                   4   

統括防火管理者選任命令  

法第１７条の４第１項  

          1 1 1 4 4 ８ 

消防用設備等の設置維持命令  

その他  条例違反                  2  ３ 

計  2 1 1  1 2 6 9 １9 30 ３８ 
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２ 防火管理者未選任の是正状況 

 防火管理者の選任状況 

 

査察実施計画策定時に防火

管理者の未選任を把握してい

る 964 対象物のうち、720 対

象物（75%）が是正されていま

す。 

 

署別の状況 
 

対象物数  

９６４ 

一部是正完了 

 ９％ 違反消滅 
３１ 

３％ 

管理情報の修正等 
２５２ 
２６％ 

未処理数 
２４４ 
２５％ 

是正完了 
３５５ 
３７％ 

８２ 

355

101

35

19

96

20

84

82

44

3

4

14

7

10

31

6

9

0

14

2

0

252

55

55

9

18

31

84

244

151

35

32

12

5

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

中央署

花見川署

稲毛署

若葉署

緑署

美浜署

是正完了 一部是正完了 違反消滅 管理情報の修正等 未処理数
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３ 消防計画未作成の是正状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火管理に係る消防計画の作成状況 

 

査察実施計画策定時に消防計

画未作成を把握している 1,067

対象物のうち、796 対象物

（75%）が是正されています。 

 

 
署別の状況 

 

 

対象物数 

１，０６７ 

 

違反消滅 
３１ 
３％ 

一部是正完了 
１７３ 
１６％ 

管理情報の修正等 
１９８ 
１９％ 

未処理数 
２７１ 
２５％ 

是正完了 
３９４ 
３７％ 

394

79

37

20

98

23

137

173

98

11

8

29

11

16

31

5

8

0

16

2

0

198

45

40

8

16

26

63

271

161

39

34

16

8

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

中央署

花見川署

稲毛署

若葉署

緑署

美浜署

是正完了 一部是正完了 違反消滅 管理情報の修正等 未処理数
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４ 消防訓練未届の是正状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火管理に係る消防訓練の届出状況 

 

査察実施計画策定時に消防

訓練未実施を把握している

1,716 対象物のうち、1,243 対

象物の（73%）が是正されてい

ます。 

 

 
署別の状況 

 

 

 

対象物数 

１，７１６ 

 

是正完了 

８３８ 
４９％ 

一部是正完了 
１３１ 
８％ 

違反消滅 
４９ 
３％ 

管理情報の修正等 
２２５ 
１３％ 

未処理数 
４７３ 
２７％ 

838

129

140

54

132

103

207

131

77

14

8

21

4

7

49

10

11

0

21

7

0

225

54

64

10

16

29

46

473

227

138

29

21

31

18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

中央署

花見川署

稲毛署

若葉署

緑署

美浜署

是正完了 一部是正完了 違反消滅 管理情報の修正等 未処理数
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５ 消防用設備等点検未報告の是正状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用設備等点検報告の届出状況 

 

査察実施計画策定時に消防用

設備等点検の未報告を把握して

いる 1,675 対象物のうち、1185

対象物（71%）が是正されてい

ます。 

署別の状況 

 

 

 

対象物数 

１，６７５ 

是正完了 
７６０ 

４６％ 

違反消滅 
８５ 
５％ 

管理情報の修正等  
３４０ 
２０％ 

未処理数 
４９０ 
２９％ 

760

167

110

40

185

91

123

85

16

11

3

34

21

0

340

113

56

38

35

58

37

490

196

66

54

34

22

117

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

中央署

花見川署

稲毛署

若葉署

緑署

美浜署

是正完了 違反消滅 管理情報の修正等 未処理数



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 立入検査の状況（危険物製造所等） 
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第１ 立入検査数（月別） 

            月別    

 

施設名  

合

計  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

708 2 41 233 93 41 64 79 100 19 18 15 3 

製造所  8    6    2     

貯

蔵

所  

屋内貯蔵所  53  3 26 4  8 9 2  1   

屋外タンク貯蔵所  153  1 41 34 28 22 27      

 特定屋外タンク貯蔵所  36   10 13 7 6       

 準特定屋外タンク貯蔵所  40   18 21 1        

屋内タンク貯蔵所  10  1 6 2    1     

地下タンク貯蔵所  45  9 28  3    2  3  

簡易タンク貯蔵所               

移動タンク貯蔵所  101  4 28 21 3  12 30    3 

 
14kL を超える 被けん引車

型  
12   1 4    7     

屋外貯蔵所  17   5  6 3    3   

取

扱

所  

給油取扱所  121 1 13 30 17  28 19 5  6 2  

 自家用給油取扱所  67  3 27 10  16 11      

 鉄道用給油取扱所               

第一種販売取扱所  1   1          

第二種販売取扱所  2   1     1     

移送取扱所  2   2          

一般取扱所  195 1 10 65 9 1 3 11 59 17 8 10  

   

 

第２ 立入検査数（署管内別） 

            署別  

 

施設名  

合計  
中央  

消防署  

花見川  

消防署  

稲毛  

消防署  

若葉  

消防署  

緑  

消防署  

美浜  

消防署  

708 333 50 63 52 44 166 

製造所  8 6    1 1 

貯

蔵

所  

屋内貯蔵所  53 17  15 4 3 14 

屋外タンク貯蔵所  153 101   4  48 

 特定屋外タンク貯蔵所  36 14     22 

 準特定屋外タンク貯蔵所  40 22     18 

屋内タンク貯蔵所  10 10      

地下タンク貯蔵所  45 25 2 5 4  9 

簡易タンク貯蔵所         

移動タンク貯蔵所  101 14 21 6 8 21 31 

 14kL を超える 被けん引車型  12 1 9    2 

屋外貯蔵所  17 14  2 1   

取

扱

所  

給油取扱所  121 42 19 17 19 7 17 

 自家用給油取扱所  67 21 1 15 13 6 11 

 鉄道用給油取扱所         

第一種販売取扱所  1 1      

第二種販売取扱所  2 1     1 

移送取扱所  2      2 

一般取扱所  195 102 8 18 12 12 43 



25 
 

実施済

み
708

96%

未実施
30

4%

１ 立入検査の実施状況 

 査察計画対象物 738 施設に対して

708 施設（96％）に立入検査等を実施

した結果となっています。 

 

 

昨年度との比較 

 実施率 

１ポイント DOWN （97％→96％） 

 

中央署 花見川署 稲毛署 

   

若葉署 緑署 美浜署 

   

査察対策室  

 

 

159

88%

21

12% 47

94%

3

6% 62

100%

51

100%
43

100%

88

100%

258

98%

6

2%

計画数  

738 

計画数  

180 

計画数  

50 

計画数  

62 

計画数  

51 

計画数  

43 

計画数  

88 

計画数  

264 
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２ 立入検査の実施結果 

 

708 施設に対して立入検査を実施し、

166 施設（30%）については、指摘事項が

あったものです。 

  

昨年度との比較 

 指摘率 

8 ポイントＵＰ （22％→30％） 

中央署 花見川署 稲毛署 

   

若葉署 緑署 美浜署 

   

査察対策室  

 

 

指摘事項

なし
542

77%

指摘事

項あり
166

23%

134

84%

25

16%
44

94%

3

6% 54

87%

8

13%

27

53%

24

47%

41

95%
2

5%

81

92%
7

8%

161

62%

97

38%

実施数 

708 

実施数 

159 

実施数 

47 

実施数 

62 

実施数 

51 

実施数 

43 

実施数 

88 

実施数 

258 
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３ 立入検査結果通知書交付状況 

 

立入検査を実施した 708 施設のうち、

569 施設（80%）に対して期限内（14 日

以内）に立入検査結果通知書を交付して

おり、139 施設(20%）については交付期限

後の交付となっています。 

昨年度との比較 

 期限内交付率  

1 ポイントＵＰ （79％→80％） 

中央署 花見川署 稲毛署 

   

若葉署 緑署 美浜署 

   

査察対策室  

 

 

即日交付
358

50%

１４日以

内に交付
211

30%

１５日以上

交付に要し

たもの
139
20%

140

88%

8

5%

11

7% 37

79%

6

13%

4

8% 54

87%

2

3%

6

10%

33

65%

11

21%

7

14%
41

95%
2

5%

42

48%

20

23%

26

29%

11

4%

164

64%

83

32%

実施数  

708 

実施数  

159 

実施数  

47 

実施数  

62 

実施数  

51 

実施数  

43 

実施数  

88 

実施数  

258 
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４ 改修（計画）報告書提出状況 

 

改修（計画）報告書の提出率は 98％

となっています。指摘事項が是正され

た施設は、70 施設（42％）です。 

 

昨年度との比較 

提出率 

２ポイントＵＰ （96％→98％） 

  是正率 

7 ポイント DOWN （49％→42％） 

中央署 花見川署 稲毛署 

   

若葉署 緑署 美浜署 

   

査察対策室  

 

 

➢ 是正の状況  

 老朽化している危険物施設の増加等の影響により、指摘

率の上昇と指摘事項是正率が低下していると言えます。 

 

 

 

 

 

提出済み・是

正済み
68

41%

提出済み・未

是正
96

58%

未提出・

是正済み
2

1%

5

20%

19

76%
1

4%

1

33%

2

67%

4

50%

4

50%

21

87%

3

13%

1

50%

1

50%

5

72%

1

14%
1

14%

31

32%

66

68%

施設数 

166 

施設数 

25 

施設数 

3 

施設数 

8 

施設数 

24 

施設数 

2 

施設数 

7 

施設数 

97 
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５ 立入検査実施者の状況 

（件数） 

  集計  中央署  花見川署 稲毛署  若葉署  緑署  美浜署  査察対策室  

日勤  455 77 19 18 51 14 18 258 

当務  24 5    1 18  

非番  229 77 28 44  28 52  

総計  708 159 47 62 51 43 88 258 
 

 

 

 

 

 

  

日勤
455

64%

当務
24

4%

非番
229

32%

77

19

18

51

14

18

258

5

1

18

77

28

44

28

52

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央署

花見川署

稲毛署

若葉署

緑署

美浜署

査察対策室

日勤

当務

非番

実施数 

７０８ 
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第３ 警告・命令の状況 

１ 警告 

  

  

平

成

15

年

度  

平

成

16

年

度  

平

成

17

年

度  

平

成

18

年

度  

平

成

19

年

度  

平

成

20

年

度  

平

成

21

年

度  

平

成

22

年

度  

平

成

23

年

度  

平

成

24

年

度  

平

成

25

年

度  

平

成

26

年

度  

平

成

27

年

度  

平

成

28

年

度  

平

成

29

年

度  

平

成

30

年

度  

令

和

元

年

度  

法第１０条第３項  

危険物の貯蔵・

取扱基準遵守警

告  

      ２     １      

法第１１条第１項  

危険物製造所等

の無許可変更警

告  

              １  １ 

法第１２条第１項  

危険物製造所等

の位置、構造、設

備基準維持警告  

           １   １   

法第１３条第１項  

危険物保安監督

者の保安監督業

務適正執行警告  

             １    

法第１３条第３項  

危険物取扱者の

立会取扱警告  

    １            １ 

法第１４条の２ 

予防規程未作成

等警告  

１  １              １ 

法第１４条の３の２ 

定期点検実施警

告  

           １     １ 

石油コンビナート等  

災害防止法第２３条  

適正通報警告  

            ２  １   

計  １  １  １  ２     ３ ２ １ ３  ４ 



31 
 

２ 命令 

  

  

平

成

15

年

度 

平

成

16

年

度 

平

成

17

年

度 

平

成

18

年

度 

平

成

19

年

度 

平

成

20

年

度 

平

成

21

年

度 

平

成

22

年

度 

平

成

23

年

度 

平

成

24

年

度 

平

成

25

年

度 

平

成

26

年

度 

平

成

27

年

度 

平

成

28

年

度 

平

成

29

年

度 

平

成

30

年

度 

令

和

元

年

度 

法第１１条の５

第１項  

危険物の貯蔵・

取扱基準遵守

命令  

１                 

法第１２条の２

第２項  

危険物製造所

等の使用停止

命令  

            １     

法第１２条の３

第１項  

危険物製造所

等の緊急使用

停止命令  

３ １ ２ ３ １ １      ２  ２ ２ ５ ３ 

法第１６条の６

第１項  

無許可貯蔵等

の危険物に対

する措置命令  

   １  １         １   

計  ４ １ ２ ４ １ ２      ２ １ ２ ３ ５ ３ 
  

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 立入検査の状況（火薬類施設） 
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第１ 立入検査数（月別） 

         月別         

 

施設名  

合計  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

27   1 26         

製造所               

火薬庫  8   1 7         

販売所  10    10         

庫外貯蔵庫  9    9         

 

 

 

第２ 立入検査数（署管内別） 

            消防署別  

 

施設名  

合計  
中央  

消防署  

花見川  

消防署  

稲毛  

消防署  

若葉  

消防署  

緑  

消防署  

美浜  

消防署  

27 8 4 4 4 5 2 

製造所         

火薬庫  8   2 2 1  

販売所  10 4 3 1 2 2 1 

庫外貯蔵庫  9 4 1 1  2 1 
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１ 立入検査の実施状況 

 

 

査察計画対象物２７施設すべてに対し

て、立入検査を実施した結果となっていま

す。 

なお、立入検査を実施したのは、全て査察

対策室によるものです。 

 

２ 立入検査の実施結果 

 

 

立入検査を実施した施設のうち、指摘を

行った施設はありませんでした。  

 

 

３ 立入検査結果通知書交付状況 

 

 

立入検査結果通知書を交付した２５施設

すべての施設に対して、即日交付を行って

います。 

 

 

 

  

実施済

み
27

100%

指摘事項

なし
25

93%

実態

なし
2

7%

即日交

付
25

100%

計画数 

２７ 

交付数 

２５ 

実施数 

２７ 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 立入検査の状況（高圧ガス施設） 
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第１ 立入検査数（月別） 

            月別    

 

施設名  

合

計  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

88        7 11 57 3 10 

第一種製造事業所  54        2  44  8 

第二種製造事業所  1         1    

第一種貯蔵所  4         1 2  1 

第二種貯蔵所  7         2 4 1  

販売所  22        5 7 7 2 1 

容器検査所               

特定高圧ガス消費事業所               

 

 

第２ 立入検査数（署管内別） 

            消防署別  

 

施設名  

合計  
中央  

消防署  

花見川  

消防署  

稲毛  

消防署  

若葉  

消防署  

緑  

消防署  

美浜  

消防署  

88 1  61 3  23 

第一種製造事業所  54 1  53    

第二種製造事業所  1    1   

第一種貯蔵所  4   3 1   

第二種貯蔵所  7      7 

販売所  22   5 1  16 

容器検査所         

特定高圧ガス消費事業所         
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１ 立入検査の実施状況 

 

 

査察計画対象物１４２施設に対して、８

８施設（６１．９％）に立入検査を実施した

結果となっています。 

なお、立入検査を実施したのは、全て査察

対策室によるものです。 

 

２ 立入検査の実施結果 

 

 

立入検査を実施した施設のうち４８ 施

設（５５％）に対して指摘を行っています。 

 

 

３ 立入検査結果通知書交付状況 

 

 

立入検査を実施した施設すべての施設に

対して１４日以内に立入検査結果通知書の

交付を行っています。 

 

 

 

４ 改修（計画）報告書提出状況 

 

 

立入検査により指摘を行ったすべての施

設から、改修(計画)報告書が提出され、是正

が確認されました。 

 

 

実施

済み
88

62%

未実施
54

38%

指摘事項

なし
33

37%

指摘事

項あり
48

55%

実態な

し
7

8%

即日交付
45

56%

１４日以内

に交付
36

44%

提出済・

是正済
48

100%

計画数  

１４２ 

交付数  

８１ 

実施数  

８８ 

施設数  

４８ 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 実態調査（前年比） 
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第１ 重大な消防法令違反の対象物数 

 重大な消防法令違反とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設

備又は避難器具（特定一階段等防火対象物に限る）を設置し、及び維持しなければな

らないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置し

ている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものをいいます。 

 

 

  中央署  花見川署  稲毛署  若葉署  緑署  美浜署  計  

H25.3.31 20 2 2 5 7 0 36 

H26.3.31 29 4 2 5 13 0 53 

H27.3.31 13 17 5 25 7 0 67 

H28.3.31 11 12 5 19 5 0 52 

H29.3.31 7 3 2 22 2 2 38 

H30.3.31 3 1 1 16 0 1 22 

H31.3.31 13 1 0 20 0 0 34 

Ｒ2.3.31 15 7 2 16 0 0 40 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H25.3.31 H26.3.31 H27.3.31 H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31

組織改正  

査察対策室新設  

違反対象物の公表制度開始  

H25.4.1～ 

H27.4.1～ 
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第２ 違反対象物の公表状況 

平成２７年４月１日から令和２年３月３１日までの間に、違反対象物の公表を実施した

対象物数を表したものです。 

 
公表状況（総数）  

 

 

 
公表状況（消防用設備等の項目別） 

 
 

 

85

11 52 22

公表の対象になる対象物数

公表後是正済み公表中 公表前是正済み

（件）

13
16

52

15

0

10

20

30

40

50

60

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 避難器具

（件） 
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第３ 防火管理者選任率 

 

過去 5 年間の防火管理者選任状況の推移を表したものです。 

防火管理者選任率を前年度と比較すると、１.９ポイント上昇して９１．４％です。 

 

 

 

 

 各署における防火管理者選任状況を前年度比較したものです。 

（左段：Ｈ31.3.31 時点、右段：R2.3.31 時点） 

 

 

 

  

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31

81.9%

85.7%

89.0% 89.5%
86.8%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31

81.9%

85.7%

89.0% 89.5%
91.4%

83.7%

87.7%

93.9%

90.1%

95.7% 95.1%

85.5%

90.2%

95.3%

91.8%

98.0% 95.4%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区
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第４ 消防計画作成率 

 

防火管理に係る消防計画の作成状況を表したものです。 

 

 

第５ 消防訓練届出状況 

特定防火対象物における消防訓練の消火訓練及び避難訓練の届出状況の推移を

表したものです。 

 

 

 

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31

69.7% 70.7%

74.7%

81.0%

84.1%

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31

1457

1866

2114

2194 2201

1666

2073

2293
2365 2376

消火訓練

避難訓練
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第６ 消防用設備等点検報告率 

 

消防用設備等点検報告の推移を表したものです。 

 

 

 

 各署における消防用設備等点検報告の前年度比較をしたものです。 

（左：H31.3.31 時点、右：R2.3.31 時点） 

  

40.0%

42.0%

44.0%

46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31

56.8%

59.6%

55.9% 55.9%

51.1%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この統計書は、千葉市予防査察規程第６５条第３項に基づき、千葉市の「査察業務」の基本的な

統計資料を収録し、本市の査察業務への取組みを明らかにしたものです。 
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